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SPRZEGLO HYDRAULIGZNE CZY ROZDZIELAGZ?

Porownujemy trzy pozornie podobne elementy instalacji: sprzegto hydrauliczne, rozdzielacz i sprzegto-rozdzielacz.
Opowiemy o réznicach w budowie i funkcjach, a przede wszystkim odpowiemy na pytanie co i gdzie zastosowac.

SPRZEGtO HYDRAULICZNE

Sprzegto hydrauliczne to zbiornik pusty w Srodku.
Sa pewne modyfikacje tego rozwigzania, bo cze$¢

producentow montuje specjalne siatki separacyj-
ne (jak np. w sprzegtach hydraulicznych BLH AFRI-
SO - kliknij). Dzieki temu strumien wptywajacy do
sprzegta jest rozbijany, a to utatwia wytracanie

Rozdzielacz KSV 125-3

Sprzegto hydrauliczne BLH 822

Rozdzielacz ze sprzegtem hydraulicznym KSV 125-2

sie powietrza i zanieczyszczen. Dodatkowo odpo-
wiednia budowa i pionowy montaz takiego sprze-
gta pozwalaja tatwiej oddzieli¢ powietrze i usu-
nacje przez odpowietrznik automatyczny, a takze
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usunac zanieczyszczenia przez zawor spustowy.
Sprzegto hydrauliczne ma za zadanie rozsprze-
gli¢ obieg zrédta ciepta od obiegu instalacyj-
nego. W sprzegle dochodzi do hydraulicznego
rownowazenia sie tych dwoch obiegow. W za-
leznosci od wydajnosci pompy zrodta ciepta
i pomp na instalacji moze dochodzi¢ do trzech
stanow pracy:

1. Jezeli pompa kottowa (zrédta ciepta) bedzie
takiej samej wydajnosci jak wszystkie pompy
na instalacji, nie bedzie dochodzito do miesza-
nia sie medium w sprzegle.

2. Jezeli pompa zrodta ciepta pracuje z wyzsza
wydajnoscia niz wszystkie pompy na instalaciji,
to do sprzegta wttacza sie wiecej ciepta niz sie go
odbiera. Oczywiscie wtedy media w sprzegle sie
wymieszaja, co poskutkuje podniesieniem tem-
peratury powracajacej do zrodta ciepta.

3. Stan pracy najczesciej wystepujacy z gazo-
wymi kottami kondensacyjnymi, ktére maja juz
wbudowana pompe obiegowa. W tym momen-
cie pompy obiegowe na instalacji pracuja z wiek-
szg wydajnoscia niz pompa kottowa, czyli zno-
wu dochodzi do zmieszania sie wody w sprzegle
hydraulicznym, ale bedzie to tym razem skutko-
wato obnizeniem temperatury powracajgcej do
kotta. To korzystne zjawisko, bo zwiekszy spraw-
nos¢ gazowego kotta kondensacyjnego.

Gdzie powinno sie stosowac sprzegta hydrau-
liczne? W instalacjach, gdzie jest kilka obiegow
grzewczych, czyli jest kilka pomp zamontowa-
nych na tych obiegach. Sprzegto hydrauliczne
zapewni odpowiednie zbilansowanie hydraulicz-
ne wszystkich obiegow grzewczych, zabezpieczy
te obiegi i pompy obiegowe przed wzajemnym
wptywaniem na swoja prace, innymi stowy za-
gwarantuje brak tzw. ,walki pomp”.

Sprzegto hydrauliczne powinno by¢ montowane,
jeslikociot gazowy wspolpracuje tylko z podtogow-
ka. Zeby przyspieszy¢ montaz warto skorzystaé
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z zestawow mieszajgcych BPS AFRISO (kliknif), kto-
re maja juz wbudowane sprzegto hydrauliczne.
Sprzegta hydrauliczne trzeba koniecznie zamon-
towac w rozwiazaniu z kaskada kottow.

ROZDZIELACZE

Rozdzielacz przedstawimy na przyktadzie rozdzie-
lacza ogrzewania podtogowego ProCalida EF1 K
AFRISO (kliknij). Rozdzielacz zbudowany jest z bel-
ki zasilajgcej (zasilanie kazdej petli podtogdweki)
i powracajacej (powrot z kazdej petli podtogdw-
ki). Na belce zasilajacej jest wyzsza temperatura,
na powracajacej nizsza.

Rozdzielacze montowane w kottowniach i stu-
zace do rozprowadzania ciepta na poszczegol-
ne obiegi grzewcze nieco roznig sie budowa od
tych z podtogowki. To belka przedzielona w $rod-
ku, rozdzielajaca dwie strefy: zasilajaca (o wyzszej
temperaturze) i powracajaca (medium o nizszej
temperaturze). | tutaj jest gtowna roznica w po-
rownaniu ze sprzegtem hydraulicznym - w roz-
dzielaczu nie miesza sie medium grzewcze.
Rozdzielacze montujemy, jesli mamy kilka obie-
gow grzewczych, ale nainstalacji sa juz sprzegto
hydrauliczne albo bufor - ktory w sumie petni
funkcje wielkiego sprzegta hydraulicznego i naj-
czesciej montowany jest w konfiguracji z kottami

statopalnymi albo pompa ciepta. Wtedy wystar-
czy zamontowac rozdzielacz za buforem i mie¢
pewnosc, ze ciepto bedzie idealnie dystrybu-
owane na poszczegoblne obiegi. To rozwigzanie
przede wszystkim zaoszczedzi czas na skreca-
niu wszystkich ksztattek, rur i dodatkowo zmi-
nimalizuje ryzyko popetnienia btedu np. nieod-
powiedniego doboru srednici ryzyko pojawienia
sie nieszczelnosci.

SPRZEGLO-ROZDZIELACZ

Sprzegto-rozdzielacz to hybryda sprzegta hydrau-
licznego irozdzielacza. Przyktadem praktyczne-
go zastosowania sprzegto-rozdzielacza moze byc
PrimoBox AFRISO (kliknij). Porbwnujac budowe
sprzegto-rozdzielacza z rozdzielaczem, trzeba
zwrdéci¢ uwage na przegrode w srodku. W sprze-
gto-rozdzielaczu jest ona przecieta, czyli jest zo-
stawiona przestrzen, zeby byta mozliwos¢ miesza-
nia sie strumieni. Takie rozwigzanie rbwnowazy
hydraulicznie cata instalacje i jednoczes$nie two-
rzy swoiste rozwigzanie 2 w 1, ktore zastepuje
0sobno zamontowane sprzegto i osobno zamon-
towany rozdzielacz. W ofercie AFRISO sa zaréw-
no same rozdzielacze, jak i sprzegto-rozdzielacze
KSV (kliknij) idealne do montazu z gotowymi gru-
pami pompowymi.

Film porownujacy 3 rozwigzania
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