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Wielkość i specyfika instalacji 
a dobór pompy

Po wyznaczeniu natężenia przepływu wody cyr-
kulacyjnej Q oraz wymaganej wysokości podno-
szenia H pozostaje dopasować krzywą pompy, 
tak aby wymagany punkt pracy leżał możliwie 
nisko na charakterystyce, z umiarkowanym zapa-
sem. Cyrkulacja c.w.u. jest najczęściej w praktyce 
obiegiem o stałym przepływie, dlatego w więk-
szości małych instalacji sprawdza się regulacja 
stałociśnieniowa (Δp-c). W bardziej złożonych 
układach rozgałęzionych lub tam, gdzie przepływ 
bywa niestabilny, można rozważyć tryb zmienno-
ciśnieniowy (Δp-v), choć nie jest to standardowe 
podejście dla krótkich pętli. 

Wnioski z części doborowej prezentacji są prag-
matyczne: w niewielkich, starszych domach (do 
100-150 m²) oraz w nowych do ~200 m² prze-
widywalne efekty dają np. Wilo-Star-Z NOVA  

Pierwszą część krótkiego poradnika: jak dobrać pompę cyrkulacyjną c.w.u., zamieściliśmy 
w październikowym numerze InstalReportera i omówione zostały w niej aspekty wpływające na dobór 
pompy i samo wyliczenie przepływu i wysokości podnoszenia. Teraz koncentrujemy się na doborze 
konkretnej pompy c.w.u. z typoszeregu i zagadnieniach związane z uruchomieniem i eksploatacją. 
Pokażemy także dobór pomp z oferty Wilo do konkretnych domów jednorodzinnych.

Jak dobrać pompę cyrkulacyjną c.w.u.? cz. 2
Dobór typoszeregu i nastaw – punkt pracy ważniejszy niż „moc”

Z punktu widzenia uruchomienia i ser-
wisu przewagę mają pompy z precyzyj-
ną nastawą wysokości podnoszenia, 
czytelnym wskaźnikiem LED i funkcja-
mi serwisowymi (automatyczne od-
powietrzanie pompy, czy deblokada 
wirnika); te cechy znacząco skracają 
czas rozruchu, zapewniają gotowość 
do pracy pompy po postoju i ułatwiają 
diagnostykę. 

https://instalreporter.pl/
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Dlaczego nie „większa pompa  
na wszelki wypadek”

Zbyt duża pompa wymusza przepływy ponad 
potrzebę, co zwiększa straty ciśnienia i hałas, 
a nierzadko pogarsza bilans cieplny przez niepo-
trzebne „przepompowywanie” zasobnika i pio-
nów. W rozleglejszych układach to izolacja – nie 
sama pompa – decyduje o stabilności tempera-
tury; dopiero po ograniczeniu strat do poziomu  
≤ 5 W/m dobór przekłada się wprost na oszczęd-
ność energii. Innymi słowy: inwestycja w otuliny, 
likwidację mostków cieplnych i uszczelnienie 
przejść daje szybszy zwrot niż „dokładanie me-
trów słupa” po stronie pompy. 

Podsumowanie

Algorytm doboru w trzech krokach:
1. Ustalić reżim temperaturowy i higieniczny 
(45-50°C + dezynfekcja do 70°C; w obiektach 
większych – zgodność z przepisami). 
2. Policzyć przepływ z bilansu strat ciepła  
(P – straty według jakości izolacji, ΔT = 5 K jako 
punkt startowy; dopuszczalnie 3-4 K przy krót-
kich, dobrze izolowanych pętlach). 
3. Określić H z oporów liniowych i miejsco-
wych (R: 100-200 Pa/m dla rury cyrkulacyjnej, 
ZF 1,3-1,5 w typowej instalacji; sprawdzić, czy 
punkt pracy mieści się możliwie nisko na krzywej 
pompy).

i (Stratos/Yonos) PICO-Z, zaś przy ~300 m² warto się-
gać po pompy o zakresie wysokości podnoszenia 
0,5-4 m, a w większych budynkach – 0,5-6 m. 

Przykład obliczeniowy – dom 200 m², 
pętla z PEX 16

Założenia: budynek jednorodzinny ~200 m², rury 
cyrkulacji PEX 16×2,0 (ID ≈ 12 mm), izolacja stan-
dardowa, całkowita długość przewodów c.w.u. + 
cyrkulacja L = 40 m, różnica temperatury ΔT = 5 K. 
Jednostkowe straty ciepła przy tej izolacji można 
przyjąć P_straty = 7 W/m. Zgodnie z wzorem na 
przepływ wody cyrkulacyjnej:
Q = 1,5 · 40 . 7 / (1150 · 5) ≈ 0,073 m³/h (≈ 73 l/h).  
Zakładając opory liniowe R ≈ 100-200 Pa/m dla 
rury cyrkulacyjnej oraz wskaźnikowo opory 
miejscowe ZF = 1,3-1,5 dla typowej instalacji 
domowej (kształtki + zawór zwrotny), otrzymuje 
się wymaganą wysokość podnoszenia H rzędu 
0,4-0,8 m. Takie wartości pokrywają się z wy-
tycznymi wskaźnikowymi dla domów 140-200 
m² podanymi w materiale. W przypadku wyma-
ganego wyższego komfortu (np. szybkie dotarcie 
do temperatury) można zejść z ΔT do 3-4 K, co 
podniesie Q, ale nie powinno wymuszać prze-
kroczenia 1 m – o ile izolacja nie jest zbyt słaba. 
Dalej dobiera się pompę, której krzywa obejmuje 
punkt pracy (np. w rodzinie Wilo-Yonos PICO-Z) 
i ustawia Δp-c z nastawą najbliższą wynikowi 
obliczeń. W starszych instalacjach, gdy izolacja 
jest niejednorodna, dobrym wyborem będzie 
typoszereg o nieco większej rezerwie H. 

Uruchomienie i eksploatacja – na co 
zwrócić uwagę, by „nie wracać”

W praktyce opłaca się zacząć od Δp-c i ΔT = 5 K 
jako ustawień domyślnych, a następnie na pod-
stawie pomiarów lub przynajmniej obserwacji 

zachowania się instalacji c.w.u., skorygować na-
stawę, obserwując komfort i temperatury na 
najdalszym punkcie poboru. Przy zastrzeżeniach 
użytkowników (np. zbyt długi czas oczekiwania 
na ciepłą wodę) najpierw weryfikuje się izolację 
i odpowietrzenie, dopiero później koryguje H. 
W zakresie higieny c.w.u. zaleca się okresową 
dezynfekcję termiczną do 70°C, do czego układ 
powinien być przystosowany materiałowo i kon-
strukcyjnie. W sytuacjach problemowych cenną 
funkcjonalnością jest SSM (zbiorczy sygnał awarii) 
jak np. dla pompy Wilo-Yonos MAXO-Z, także do 
integracji z automatyką BMS budynku – przy-
spiesza reakcję serwisową i ułatwia diagnozę 
(suchobieg, blokada, przegrzanie modułu). 
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Dobór pompy cyrkulacyjnej CWU
Przykłady wskaźnikowego doboru pomp cyrkulacji CWU

Pow. 
budynku

Dł. instalacji  
c.w.u. [m]

Grubość izolacji 
cieplnej rur

Strata ciepła 
[W/m]

Suma strat 
ciepła [W]

Przepływ
c.w.u. [l/h] Opory przepływu Pompa 

propozycja 1
Pompa 

propozycja 2

140 m2 50
13 mm 6,5 325 234 0,8 Star-Z NOVA T Stratos PICO-Z 15/0.5-4

25 mm 4,0 200 144 0,6 Star-Z NOVA T Stratos PICO-Z 15/0.5-4

200 m2 75
13 mm 6,5 488 351 1,0 Yonos PICO-Z 15/0.5-4 Stratos PICO-Z 15/0.5-4

25 mm 4,0 300 216 0,8 Star-Z NOVA T Stratos PICO-Z 15/0.5-4

300 m2 105
13 mm 6,5 683 491 1,3 Yonos PICO-Z 20/0.5-4 Stratos PICO-Z 20/0.5-4

25 mm 4,0 420 302 1,0 Yonos PICO-Z 15/0.5-4 Stratos PICO-Z 15/0.5-4

400 m2 130
13 mm 6,5 845 607 1,5 Yonos PICO-Z 20/0.5-4 Stratos PICO-Z 20/0.5-6

25 mm 4,0 520 373 1,2 Yonos PICO-Z 15/0.5-4 Stratos PICO-Z 15/0.5-4

600 m2 180
13 mm 6,5 1170 840 2,0 Yonos PICO-Z 25/0.5-6 Stratos PICO-Z 25/0.5-6

25 mm 4,0 720 516 1,5 Yonos PICO-Z 20/0.5-4 Stratos PICO-Z 20/0.5-4

1000 m2 250
13 mm 6,5 1625 1167 2,5 Yonos PICO-Z 25/0.5-6 Stratos PICO-Z 25/0.5-6

25 mm 4,0 1000 720 2,0 Yonos PICO-Z 20/0.5-6 Stratos PICO-Z 20/0.5-6

Tabela  Przykłady wskaźnikowego doboru pomp cyrkulacji c.w.u. firmy Wilo – tabela punktów pracy vs. rodzina pomp

Przejdź  Szybki dobór pompy do cyrkulacji c.w.u. – narzędzie online firmy Wilo
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